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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezlomnych 66

PSK.9020.17.4. 2023 Stalowa Wola, 14.06.2023 r.

DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dzialajgc na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.
poz. 775, z p6zn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 1.
poz. 537), § 3 ust. 3 pkt 1, § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 1 10, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6,
ust. 8, ust. 9, § 26 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
czes¢ C zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),
po analizie sprawozdania z badan prébki wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej
w dniu 07.06.2023 r. z wodociggu dla gminy Zaklikéw, ujecie wody w Radomys$lu
nad Sanem w punkcie zgodnoéci — Dom Prywatny Goliszowiec 11, przeprowadzonych przez
SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszynska 52A -
Sprawozdanie z badan Nr SB/69772/06/2023 z dnia 13.06.2023 r.,

stwierdza
warunkowg przydatno§é wody do spozycia przez ludzi z wodociggu dla gminy
Zaklikow, wujecie wody w Radomys$lu nad Sanem, do dnia 29.06.2023 r.,
ze wzgledu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wzrostem ogolnej
liczby mikroorganizmow w temp. 22+2° C po 72 h, woda do spozycia oraz celéow
higienicznych moze by¢ uzywana wylgcznie po przegotowaniu,

oraz nakazuje
Gminnemu Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklikow,

1. Podja¢ niezwlocznie skuteczne dziatania naprawcze polegajace na wyeliminowaniu
mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w celu doprowadzenia jakosci wody do
wymagan okre$lonych w tabeli 1 czgéci C zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. poz. 2294).

2. Przekaza¢ odbiorcom wody pisemng informacje o jakosci wody przeznaczonej do spozycia
oraz o planowanych dziataniach naprawczych majgcych na celu przywrocenie nalezytej
jakosci wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakonczenia.

3. Przedstawi¢ Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Stalowej Woli
do dnia 19.06.2023 r., zaakceptowany przez Burmistrza Zaklikowa, plan dziatan
naprawczych wraz z terminem ich realizacji.

4. Poinformowaé Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli
o wykonaniu dzialan naprawczych oraz przedstawi¢ PPIS w Stalowej Woli wyniki badan
prébek wody potwierdzajace zgodno$¢ parametréw mikrobiologicznych z wymaganiami
okreslonymi w tabeli 1 czesci A oraz tabeli 1 czgéci C zatacznika nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, pobranych w punktach zlokalizowanych na sieci wodociagowej,
uzgodnionych z PPIS w Stalowej Woli.



Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z p6in. zm.) przedmiotowej decyzji
w punktach 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalno$ci ze wzgledu na ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Obowigzki okreSlone w punktach 1 i 2 przedmiotowej decyzji nalezy wykonac
z chwila jej otrzymania.

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badafi prébki wody pobranej w ramach
kontroli wewngtrznej w dniu 07.06.2023 r. z wodociagu dla gminy Zaklikéw, ujecie wody
w  Radomy$lu nad Sanem w  punkcie zgodnosci - Dom  Prywatny
Goliszowiec 11, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium SGS Polska
w Pszezynie, ul. Cieszynska 52A (Sprawozdanie z badan Nr SB/69772/06/2023
z dnia 13.06.2023 r.) wykazata, ze jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym
w badanym zakresie nie odpowiada wymogom okreslonym w czeéci C zalacznika nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie ogdlnej
liczby mikroorganizméw w temp. 22+2° C po 72 h, wynoszace 214 jtk/Iml (zaleca sie,
aby ogoélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 200 jtk/Lm w kranie konsumenta).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, po stwierdzeniu,
ze w badanej probce wody wystepuja przekroczenia ogélnej liczby mikroorganizméw
w temp. 22+2° C po 72 h, przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci takich parametrow, jak:
bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe oraz uznaniu stwierdzonej
niezgodnosci za nieistotng, niestwarzajaca zagrozenia dla zdrowia, przy niezwlocznym
podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych przez witasciciela wodociggu, uznat za zasadne
wydanie decyzji stwierdzajacej warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z przedmiotowego wodociggu, po jej przegotowaniu, do dnia 29.06.2023 r.

Jak wynika z tresci art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ nalezytg jako$¢ dostarczanej wody.

W mysl § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), woda jest zdatna do uzycia,
jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwoérczych i pasozytéw w liczbie stanowigcej
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych
wlasciwosci korozyjnych i spelnia wymagania mikrobiologiczne okreslone w czesci A
zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia, jak réwniez chemiczne okreslone w czedci B zatgcznika
nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 ww., przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne podejmuje
wszelkie dziatania, aby woda spelniata wymagania okreslone dla parametréw wskaznikowych
okreslonych w czesci C zatgeznika nr 1 do rozporzgdzenia.

Bakterie oznaczane w temperaturze 22° C, to z reguly naturalne organizmy wystepujgce
w wodach czy glebie. Przyjmuje si¢, ze jesli wystepuja licznie, wowczas sg wskaznikiem
zanieczyszczenia organicznego. Sg to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkladaja
martwg materi¢ organiczng. Bakterie te rozwijajg si¢ gtéwnie na filtrach tworzac tzw. blone
biologiczng. Ale jesli okreslone wskazniki przedostang si¢ przez filtry, wowczas moga
rozwija¢ si¢ tam gdzie maja pozywke, czyli na sieci wodociggowej, w zbiornikach wody
czystej. Stad tak wazne jest maksymalne uzdatnianie wody wodociggowej, co wplywa
bezposrednio na tzw. stabilno$¢ biologiczng wody.

W mysl § 21 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wlasciwy panstwowy
inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 tego
rozporzgdzenia, stwierdza warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia.



Na podstawie § 21 ust. 6 i ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi, wlasciwy panstwowy
inspektor sanitarny stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, okreslajgc
dopuszczalne wartosci parametryczne oraz termin trwania przekroczenia i informuje
wiasciwego burmistrza o stwierdzeniu warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

W zwigzku z powyzszym, po analizie cytowanego na wstepie decyzji sprawozdania z badan
wody z dnia 13.06.2023 r., a takze po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdzil warunkowsg
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu dla gminy Zaklikow, ujgcie wody
w Radomyslu nad Sanem i orzekt jak w sentencji decyzji.

Ponadto, zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporzadzenia, zobowigzano Gminny Zaklad Komunalny
Sp. z 0. o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklikow do przekazania odbiorcom wody pisemnej
informacji o jakosci wody przeznaczonej do spozycia oraz o planowanych dziataniach
naprawczych majacych na celu przywrdcenie nalezytej jakosci wody wraz ze wskazaniem
terminu ich zakonczenia.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z pbdin. zm.) przedmiotowej decyzji
w punktach 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego. Rowniez z tego powodu odstgpiono od zasady okreslonej
wart. 10 § 1 Kpa.

Biorge pod uwage powyzsze okolicznosci faktyczne, wydanie decyzji jest zasadne.

Decyzje o jakosci wody z wodociggu dla gminy Zaklikow, ujecie wody
w Radomyslu nad Sanem, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli
wydat celem poinformowania o tym jej odbiorcéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze pisemnie zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowe]
Woli. Z dniem doreczenia tego zrzeczenia si¢ przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Whiesienie odwolania nie wstrzymuje wykonalnosci decyzji.

Zup. Paistwowego Powjalowego
Inspektora Banitarpego

mgr Daputa mska

Otrzymuja : L
1. Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0:0¢/_« R~
ul. Targowa 2, 37-470 Zaklikéw.
2. Burmistrz Zaklikowa
ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklikow.
3. Ala
Do wiadomosci (poczta elektroniczng):
1 x Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola (stalowawola.piw@wetgiw.gov.pl),
1 x Sekcja Epidemiologii w/m,
1 x Sekeja Higieny Zywnosci i Zywienia w/m,
1 x Sekcja Higieny Pracy w/m,
1 x Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Mlodziezy w/m.
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