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; podpis

DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dzialajgc na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 . poz. 572),
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z pézn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 8, 10,
ust. 3 pkt 3, 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach
nadzoru sanitarnego w dniu 15.04.2024 r. 7 wodociggu dla gminy Zaklikéw, ujecie wody
w Karkéwce, przeprowadzonych przez:

1. Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli Oddziat Laboratoryjny
Pracowni¢ Higieny Komunalnej:

* Sprawozdanie z badap Nr POL/HK.9052.1.24.2024 7z dnia 18.04.2024 r. prébki wody
pobranej w punkcie zgodnosci — Hydrofornia Karkowka,

* Sprawozdanie z badan Nr POL/HK.9052.1.25.2024 7 dnia 18.04.2024 r. probki wody
pobranej w punkcie zgodnosei — Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0. w Zaklikowie,
ul. Targowa 2,

2. Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie Dziat Laboratoryjny
Laboratorium Higieny Komunalnej:

* Sprawozdanie z badan Nr DL.LHK.9052.195.2024 z dnia 26.04.2024 r. probki wody
pobranej w punkcie zgodnosci — Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Zaklikowie,
ul. Targowa 2,

stwierdza przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi z wodociagu
dla gminy Zaklikéw, ujecie wody w Karkéwce.

UZASADNIENIE

Z  przeprowadzonej analizy sprawozdan z badan prébek wody pobranych
w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 15.04.2024 . z wodociggu dla gminy Zaklikéw,
ujecie wody w Karkéwee w punktach zgodnosci: Hydrofornia Karkéwka, Gminny Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0. w Zaklikowie, ul. Targowa 2, przeprowadzonych przez Powiatowg
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli Oddziat Laboratoryjny Pracownie
Higieny Komunalnej oraz Wojewddzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie Dziat
Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej wynika, iz jako$é wody w badanym zakresie
odpowiada wymogom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).



